1

4

Rev. Nr.| Nota asupra reviziei:

Data

Semnat.

Verificat

05.00.2016

F.MICU

220 Vca/50Hz

F851 \

A\N
\

F852 \\ FSSS\

F854 \

Acest desen este proprietatea S.C. Mobil Industrial AG S.R.L.. Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a acestui
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DESTINATIE Alimentare Rack 1 Rack 2 Ventilator lluminat Priza de
Interior serviciu
PUTERE 2.5 kW 120 W 120w 300 W 14 W 2 kw
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Semnalizare Semnalizare F854 Comanda iluminat
prezenta declansat interior la deschidere
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