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DENUMIRE PROIECT a titeiului Moreni, jud. Ddmbovita INSTRUMENTATIE FAZA F.
INSTALATIA STATIE DE POMPARE MORENI PT+DE A3
SCARA: Denumire desen NUMAR PAGINA F
1/- DESENE DE MONTAJ INSTRUMENTE-SISTEM PSI 173
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POZ. Denumire
1 PI—001 i A
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HETE: Poz. 1 — 12 — materiale necesare pentru un montaj
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11 e
10
9 Std. Furnizor | BLOC ROBINET IZOLARE CONDUCTA/ROBINET |ZOLARE MANOMETRU/ PURJA vez fodia de date / liviat cu aparatul 1
8
7
6
5 ASTM F1387 | COT FILET EXTERIOR 90 GRADE 6 mm TUBE x 1/4" NPT-M 1 D
4
3
2
1 ASTM A269 TUBE DIAMETRU EXTERIOR — 6 mm |0.2 m
POZ. Standard DESCRIERE Dimens. si tipul de conexiune | Cant. -
04
NOTE T ]
4 ; ; ; e ¢ : L PV / AN
—(*) Desenul pentru conexiunea la proces este orientativ. Montajul robinetilor de piping se realizeaza o 052019 | Emis pentru construire M.;,g(ﬂ“caE(Mirc%,ﬁﬁ.p%micalE
pe verticala. 00 | 14.022019 | Prima revizie M.PantilicalM. Scurtu|G. Pantilica
— Tubingul de purjare va fi montat catre o zona sigura pentru operator. o REV. DATA DESCRIEREA MODIFICARILOR DESENAT VERFICAT | APROBAT
— Dimensiunea totala a tubinqului va fi stabilita in functie de necesarul si conditile din camp. RIA ENGINEERING & CONSULTING : 1|2|3|4 & 6|'f|8 g |10|11|12 13|1L 15]16
— Montajul de purjare va fi izolat si incalzit. 100015, PLOIEST, STR. L L. CONPET NR. PROIECT DESEN NUMAR REV.
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— Tubul capilar va fi cat mai scurt posibil. . 1A Coragale, w43 oo o "
— Tubul capilar va fi protejat mecanic si va fi suportat adecvat. Enginsering & Consuting E-Mall: offica@riaengineering.ro ﬁ'?:ﬁ:::il::zﬁzDPLD'ES:I-'::E:l::.:::“@;::;;:]ro
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DENUMIRE PROIECT a titeiului Moreni, jud. Ddmbovita FAZA F.
INSTRUMENTATIE
INSTALATIA STATIE DE POMPARE MORENI PT+DE A3
SCARA: Denumire desen NUMAR PAGINA F
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POZ Denumire A
SUPORT TEAVA MONTAJ APARATE ;
1 HS—101
2 HS—-102
3 Y
- -
CAPAC SUDAT 5
/ s .
- 3
8
BAZA SUPORT ; B
10
TEAVA DN50 3 12 |° 2
™~ =
s |
N
SURUB SI PIULITA S o
IMPAMANTARE
Sé 350
C
350
mm
ITEM| CANT. DESCRIERE DIMENSIUNE MATERIAL NOTE
1.7 m | TEAVA DN50 0c D
1 CAPAC TEAVA DN50 SUDAT 0C
1 BAZA SUPORT TABLA 8mm 350 X 350 mm oc
4 RIGIDIZARE SUDATA TABLA 5mm 100 X 150 mm oc
4 DIBLURI FIXARE IN BETON $10 x 100mm
1 SURUB Sl PIULITA IMPAMANTARE 6 x 10mm ' L.
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— Montajul din imagine se refera la un singur suport de aparat. Vor fi executati 2 suporti. g X PR UL 1{2]3]4]s 6|7[8 9|10|11|12 131 1516
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DENUMIRE PROIECT a titeiului Moreni, jud. Dambovita — FAZA F.
INSTALATIA STATIE DE POMPARE MORENI PT+DE A3
SCARA: Denumire desen NUMAR PAGINA | F
1/- DESENE DE MONTAJ INSTRUMENTE-SISTEM PSI 3/3
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